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Firma / Betreiber

Wilhelm Bo6tzel GmbH & Co. KG

Standort

HafenstralRe 5 - 15, 44653 Herne

Anlagenbezeichnung

Anlage zur Lagerung und Behandlung von
Schrott

Datum der Uberwachung

SchrottgroRhandel mit Aufbereitungsanlage

Dauer der Uberwachung

Art der Uberwachung

[] angemeldet

unangemeldet

Zustandige Uberwachungsbehorde

Stadt Herne

weitere beteiligte Behdrden

Umfang der Uberwachung

Medieniibergreifende Uberwachung mit den
Schwerpunkten: Genehmigungssituation,
Lagerung und Umgang mit Abfallen und
wassergefahrdenden Stoffen,
Immissionsschutz

Grundlage der Uberwachung

BImSchG, K WG, WHG, AwSV

Ergebnis der Uberwachung

[] Keine Mangel
[ ] Geringfiigige Mangel
Erhebliche Mangel

[ ] Schwerwiegende Mangel

Beschreibung der Méangel

Verstol3 gegen materielle Anforderung:
Regenwassereintritt in Ruckhalteeinrichtung
(Auffangwanne)

Veranlasste MalRhahmen

Geeignete Malinahmen zur Verhinderung des
Regenwassereintritts
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Anlage

Mangeldefinitionen

Geringfligige Mangel
sind festgestellte VersttRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu

Umweltbeeintrachtigungen filhren kénnen. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend.

Der Betreiber bestétigt die Beseitigung der Mangel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mangel

sind festgestellte Verstolle gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu
Umweltbeeintrachtigungen fiihren koénnen. Die Beseitigung dieser Mangel ist innerhalb einer
festgesetzten Frist mit anschlielBender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mangelbeseitigung soll zeithah
vor Ort Uberprift und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Méangel

sind festgestellte Verstole gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen
Umweltbeeintrachtigungen fihren kénnen. Eine Beseitigung dieser Mangel durch den Betreiber ist
unverziglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/ Teilstillegung der Anlage zu prufen. Die
Méangelbeseitigung ist zeitnah zu tberprifen und zu dokumentieren.




